Условия о значениях параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, а также пределы разрешенных отклонений значений таких параметров
1. Параметры качества теплоснабжения
1.1. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе. Значение температуры теплоносителя определяется в точке поставки на границе раздела имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей как среднесуточное значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе по температурному графику, указанному в файле "Температурные графики".
1.2. Давление теплоносителя в подающем трубопроводе (P). Значение давления теплоносителя в подающем трубопроводе определяется в точке поставки на границе раздела имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей как среднесуточное значение равное значению, указанному в файле "Параметры качества давления".
Данный пункт не применяется, если теплопотребляющие установки подключены к тепловым сетям системы теплоснабжения по независимой схеме и (или) регулятор давления и (или) регулятор расхода установлен на теплопотребляющих установках.
2. Параметры, отражающие допустимые перерывы в теплоснабжении
2.1. Параметры, отражающие допустимые перерывы в теплоснабжении, предусматривают допустимую сторонами настоящего Договора продолжительность прекращения в точке поставки подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя в подающем трубопроводе (перерывы в теплоснабжении).
2.2. Теплоснабжающая организация обеспечивает бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода, при этом допускаются отклонения от данной величины согласно пределам разрешенных отклонений параметров, согласованных Сторонами в п.3.
3. Пределы разрешенных отклонений значений параметров качества теплоснабжения
Пределы разрешенных отклонений значений параметров качества теплоснабжения определяются диапазоном значений параметров качества теплоснабжения и допустимой продолжительностью отклонения значений параметров качества теплоснабжения за пределами указанного диапазона.
Диапазон значений параметров качества теплоснабжения и допустимая продолжительность отклонения значений параметров качества теплоснабжения за пределами диапазона значений параметров качества теплоснабжения определяется:
3.1. Диапазон значений параметров качества теплоснабжения :
· по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, - +/- 3%.
Указанные величины дополнительно увеличиваются на величину погрешности теплосчетчика, но не более чем максимально допускаемую относительную погрешность теплосчетчика, определенную в соответствии с методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
3.2. Допустимая продолжительность отклонения значений параметров качества теплоснабжения за пределами диапазона значений параметров качества теплоснабжения определяются с учетом необходимости обеспечения установленных значений нормативной температуры воздуха в жилых помещениях и давления во внутридомовой системе теплоснабжения в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.
4. Пределы разрешенных отклонений значений параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении
Пределы разрешенных отклонений значений параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, определяются с учетом необходимости обеспечения допустимой продолжительности перерывов услуги теплоснабжения  в соответствии с ФЗ о теплоснабжении.


[bookmark: _GoBack]
image1.emf
Температурные  графики.xlsx


Температурные графики.xlsx
Лист1



				Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, град.																																																																														температура сетевой воды в обратном трубопровде, град.
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		Температурный график котельных 95/70		48		49		50		51		53		55		57		59		60		62		64		66		68		69		71		73		75		76		78		80		81		83		85		87		88		90		92		94		95		95		95		95		95		95		95		95		95		95		95		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		53		54		55		56		57		58		59		60		70		70		69		69		68		68		67		67		66		66		65

		ООО "Нова" (АБ)		46.6		47.5		48.5		49.5		51.4		53.4		55.3		57.2		58.2		60.1		62.1		64.0		66.0		66.9		68.9		70.8		72.8		73.7		75.7		77.6		78.6		80.5		82.5		84.4		85.4		87.3		89.2		91.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		33.0		34.0		35.0		36.1		37.1		38.1		39.1		40.2		41.2		42.2		43.3		44.3		45.3		46.4		47.4		48.4		49.4		50.5		51.5		52.5		54.6		55.6		56.7		57.7		58.7		59.7		60.8		61.8		72.1		72.1		71.1		71.1		70.0		70.0		69.0		69.0		68.0		68.0		67.0

		ООО "Нова" (ДСИ)		46.6		47.5		48.5		49.5		51.4		53.4		55.3		57.2		58.2		60.1		62.1		64.0		66.0		66.9		68.9		70.8		72.8		73.7		75.7		77.6		78.6		80.5		82.5		84.4		85.4		87.3		89.2		91.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		33.0		34.0		35.0		36.1		37.1		38.1		39.1		40.2		41.2		42.2		43.3		44.3		45.3		46.4		47.4		48.4		49.4		50.5		51.5		52.5		54.6		55.6		56.7		57.7		58.7		59.7		60.8		61.8		72.1		72.1		71.1		71.1		70.0		70.0		69.0		69.0		68.0		68.0		67.0

		ООО "ПромМастер" (литера А17, А18, А19)		47.0		48.0		49.0		50.0		51.9		53.9		55.9		57.8		58.8		60.8		62.7		64.7		66.6		67.6		69.6		71.5		73.5		74.5		76.4		78.4		79.4		81.3		83.3		85.3		86.2		88.2		90.2		92.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		32.6		33.7		34.7		35.7		36.7		37.7		38.8		39.8		40.8		41.8		42.8		43.9		44.9		45.9		46.9		47.9		49.0		50.0		51.0		52.0		54.1		55.1		56.1		57.1		58.1		59.2		60.2		61.2		71.4		71.4		70.4		70.4		69.4		69.4		68.3		68.3		67.3		67.3		66.3

		ООО "Планета-Центр" (литера А, А1, А2, А6)		46.6		47.5		48.5		49.5		51.4		53.4		55.3		57.2		58.2		60.1		62.1		64.0		66.0		66.9		68.9		70.8		72.8		73.7		75.7		77.6		78.6		80.5		82.5		84.4		85.4		87.3		89.2		91.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		33.0		34.0		35.0		36.1		37.1		38.1		39.1		40.2		41.2		42.2		43.3		44.3		45.3		46.4		47.4		48.4		49.4		50.5		51.5		52.5		54.6		55.6		56.7		57.7		58.7		59.7		60.8		61.8		72.1		72.1		71.1		71.1		70.0		70.0		69.0		69.0		68.0		68.0		67.0

		ООО "КСИ" (ЛП1)		47.5		48.5		49.5		50.5		52.5		54.5		56.4		58.4		59.4		61.4		63.4		65.3		67.3		68.3		70.3		72.3		74.3		75.2		77.2		79.2		80.2		82.2		84.2		86.1		87.1		89.1		91.1		93.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		32.3		33.3		34.3		35.4		36.4		37.4		38.4		39.4		40.4		41.4		42.4		43.4		44.4		45.5		46.5		47.5		48.5		49.5		50.5		51.5		53.5		54.5		55.6		56.6		57.6		58.6		59.6		60.6		70.7		70.7		69.7		69.7		68.7		68.7		67.7		67.7		66.7		66.7		65.7

		ООО "КСИ" (СОВ)		47.5		48.5		49.5		50.5		52.5		54.5		56.4		58.4		59.4		61.4		63.4		65.3		67.3		68.3		70.3		72.3		74.3		75.2		77.2		79.2		80.2		82.2		84.2		86.1		87.1		89.1		91.1		93.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		32.3		33.3		34.3		35.4		36.4		37.4		38.4		39.4		40.4		41.4		42.4		43.4		44.4		45.5		46.5		47.5		48.5		49.5		50.5		51.5		53.5		54.5		55.6		56.6		57.6		58.6		59.6		60.6		70.7		70.7		69.7		69.7		68.7		68.7		67.7		67.7		66.7		66.7		65.7

		ООО "КСИ" (корпус цеха нанесения клея)		46.6		47.5		48.5		49.5		51.4		53.4		55.3		57.2		58.2		60.1		62.1		64.0		66.0		66.9		68.9		70.8		72.8		73.7		75.7		77.6		78.6		80.5		82.5		84.4		85.4		87.3		89.2		91.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		92.2		33.0		34.0		35.0		36.1		37.1		38.1		39.1		40.2		41.2		42.2		43.3		44.3		45.3		46.4		47.4		48.4		49.4		50.5		51.5		52.5		54.6		55.6		56.7		57.7		58.7		59.7		60.8		61.8		72.1		72.1		71.1		71.1		70.0		70.0		69.0		69.0		68.0		68.0		67.0

		ИП Манузин Н.Н. (здание РММ)		47.0		48.0		49.0		50.0		51.9		53.9		55.9		57.8		58.8		60.8		62.7		64.7		66.6		67.6		69.6		71.5		73.5		74.5		76.4		78.4		79.4		81.3		83.3		85.3		86.2		88.2		90.2		92.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		32.6		33.7		34.7		35.7		36.7		37.7		38.8		39.8		40.8		41.8		42.8		43.9		44.9		45.9		46.9		47.9		49.0		50.0		51.0		52.0		54.1		55.1		56.1		57.1		58.1		59.2		60.2		61.2		71.4		71.4		70.4		70.4		69.4		69.4		68.3		68.3		67.3		67.3		66.3






image2.emf
Параметры  качества давления.xlsx


Параметры качества давления.xlsx
Лист1

		Наименование температурного графика		Давление теплоносителя в подающем трубопроводе (в зоне качественного регулирования) Мпа

		ООО "Нова" (АБ)		0.5

		ООО "Нова" (ДСИ)		0.5

		ООО "ПромМастер" (литера А17, А18, А19)		0.5

		ООО "Планета-Центр" (литера А, А1, А2, А6)		0.5

		ООО "КСИ" (ЛП1)		0.5

		ООО "КСИ" (СОВ)		0.5

		ООО "КСИ" (корпус цеха нанесения клея)		0.5

		ИП Манузин Н.Н. (здание РММ)		0.5






